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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 760.19.00204
на поставку «Оборудование для модернизации РЗА ОВВ-220 кВ в части замены электромеханических панелей защит и управления на микропроцессорную для филиала "Ириклинская ГРЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация""

1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ
1.1. Наименование и объем закупаемых товаров.
Поставка оборудования для модернизации РЗА ОВВ-220 кВ в части замены электромеханических панелей защит и управления на микропроцессорную для филиала «Ириклинская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация»», осуществляется в соответствии с Приложением №1 (спецификация), Приложением №2 (опросный лист), Приложением №3 (рабочая документация) к техническому заданию.
1.2. Сроки поставки товаров
Продукция должна быть поставлена Заказчику в соответствии со спецификацией (Приложение 1 к настоящему ТЗ). При этом возможна досрочная поставка закупаемого товара.
1.3. Возможность поставки эквивалента. 
Применение эквивалента возможно при условии соответствия товара по функциональным, техническим характеристикам и условиям применения не ниже требуемых в ТЗ, а также при предоставлении Участником развернутого сравнения по функциональным, техническим характеристикам и условиям применения, а также с предоставлением документов, подтверждающих заявленные характеристики. При этом характеристики предлагаемого эквивалента не должны отличаться от требований, указанных в Приложениях №1,2,3 данного ТЗ.
Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29. 12.2018 № 1716-83, а именно: производителем товара, страной отправления либо страной, через которую перемещается товар не является Украина (применяется в части перечня, утвержденного постановлением).
При поставке оборудования, отличного от указанного в приложениях №1, №2 и №3 т.е аналог, Поставщик должен доработать проектную и рабочую документацию и согласовать изменения с филиалом «Ириклинская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» и Филиалом АО «СО ЕЭС» Оренбургское РДУ.
          
2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Место применения, использования товара.
Шкаф ЭКРА ШЭ2607 011021 предназначен для защиты присоединения, подключенного через обходной выключатель 1ОВВ 220 кВ, и управления обходным выключателем.
Шкаф ЭКРА ШЭ2607 011021 должен быть смонтирован в помещении релейного щита №1 ОРУ-110, 220кВ 1 секции Ириклинской ГРЭС. 
2.2. Требования к товару.
Поставка оборудования и материалов (далее Оборудования) выполняется в полном соответствии с предоставляемой по отдельному запросу Заказчиком, утвержденной проектной и рабочей документацией (в том числе: опросный лист на шкаф, Задание заводу на изготовление шкафа) по титулу «Модернизация РЗА ОВВ-220 кВ в части замены электромеханических панелей защит и управления на микропроцессорную для филиала «Ириклинская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация». При этом оборудование должно соответствовать требованиям действующей нормативно-технической документации (ГОСТ, ТЗ, ТУ, СТП и т.п.) или другим техническим требованиям, указанным в спецификации Оборудования и его комплектующих.
Все поставляемое Оборудование должно быть сертифицировано и иметь Разрешение на применение в РФ для энергообъектов.
Поставляемое оборудование и применяемые в нем материалы должны быть новыми, не использованными ранее и представлять собой последние или современные модели, а также учитывать последние достижения в области конструкций и материалов, при этом поставляемый товар должен быть изготовлен не ранее 2019 года.
Все поставляемое оборудование на момент его передачи Заказчику не должно быть заложенным, не арестовано, не является предметом исков и свободно от прав третьих лиц.
Оборудование для модернизации РЗА ОВВ-220 кВ в части замены электромеханических панелей защит и управления на микропроцессорную для филиала Ириклинская ГРЭС, должно быть укомплектовано базовым комплектом, согласно спецификации завода изготовителя.
Все отклонения поставляемого оборудования, материалов от требований проектной и рабочей документации должны быть согласованы с Заказчиком.
2.3. Требования к применяемым материалам, оборудованию и иным ресурсам.
Технические требования к Оборудованию определяются утвержденной проектной и рабочей документацией по титулу «Модернизация РЗА ОВВ-220 кВ в части замены электромеханических панелей защит и управления на микропроцессорную для филиала «Ириклинская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация».
Поставляемый шкафы должны соответствовать требованиям ПАО «Россети», иметь возможность оперативной смены уставок.
Поставляемое оборудование должно соответствовать заводским чертежам (в том числе и технология их изготовления). Технические параметры оборудования должны соответствовать конструкторской документации (КД), техническим условиям (ТУ), нормативно-технической документации (НТД) завода - изготовителя на изготовление, поставку, хранение, эксплуатацию и спецификации к техническому заданию.
2.4. Требования о соответствии товара обязательным требованиям законодательства о техническом регулировании. 
Участник в составе заявки обязан предоставить сертификаты соответствия предлагаемого товара требованиям технического регламента: на Шкаф ЭКРА ШЭ2607 011021 ТР ТС 020-2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; на предлагаемый компьютер ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».
2.5.Требования о добровольной сертификации товаров.
Участнику закупки в своих предложениях желательно предоставили сертификаты соответствия поставляемой продукции. 
2.6. Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества на поставляемый товар.
Срок гарантии на поставляемый товар должен составлять, не менее гарантийного срока, установленного производителем в паспорте на изделие. 
В случае отсутствия сведений о гарантийном сроке от производителя товара, гарантийный срок должен составлять 24 месяца с момента подписания Сторонами Товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12.
В случае если гарантийный срок завода-изготовителя составляет менее 24 месяцев, Участник принимает на себя обязательства по дополнительному гарантийному обслуживанию за свой счет, до момента наступления указанного срока. В этом случае, Участник в коммерческом предложении указывает срок, предлагаемый заводом-изготовителем и, отдельно, свой дополнительный срок гарантии и условия на которых она предоставляется.
           В случае обнаружения в течение гарантийного срока, дефектов поставляемого товара, поставщик обязан в течение 3-х дней с даты получения письменного уведомления заказчика направить своего уполномоченного представителя для участия в комиссии по расследованию произошедшего повреждения.  
           Все затраты, связанные с устранением дефектов поставляемого оборудования, вызванных нарушением технологии производства, изготовления, поставки, в том числе затраты на демонтаж, транспортировку, устранение дефектов и последующий монтаж, несет поставщик.

2.7. Требования к расходам на эксплуатацию и техническое обслуживание поставленных товаров.
Поставляемое оборудование должно укомплектовываться в соответствии с руководством по эксплуатации необходимыми приспособлениями и инструментом для осуществления безопасных регулировок, технического обслуживания и применения по назначению.
2.8. Требования по осуществлению сопутствующих работ при поставке товаров
         2.8.1.Поставщик должен обеспечить проведение шефмонтажа поставляемого оборудования. При этом услуги по шефмонтажу должны соответствовать ГОСТ Р 56203-2015 «Оборудование энергетическое тепло- и гидромеханическое» Шефмонтаж и шефналадка. Общие требования».  До начала выполнения работ, стороны согласовывают сроки и время присутствия шеф-инженера при выполнении монтажных работ.
        2.8.2 Поставщик должен обеспечить организацию обучения персонала Заказчика в количестве двух человек.
          Все затраты на проведение работ по шефмонтажу и обучению персонала, Участник закупки должен включить в стоимость продукции.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ
3.1. Требования к объемам поставки.
Поставщик должен обеспечить поставку закупаемого товара, указанного в спецификации (Приложение №1,2,3 к ТЗ), на склад Заказчика в соответствии с пунктом 3.2. и в срок в соответствии с пунктом 1.2. технического задания.
3.2. Требования к отгрузке и доставке приобретаемых товаров.
Погрузка товара, его доставка до склада Заказчика должна осуществляться силами Поставщика. Затраты на доставку товара участник закупки должен включить в цену своего предложения. Участник закупки должен включить в цену своего предложения расходы, связанные со страхованием, с уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
Поставка закупаемой продукции должна быть осуществлена до склада Заказчика, находящегося по адресу: 462803, п. Энергетик, Новоорского района, Оренбургской области, Филиал «Ириклинская ГРЭС» АО «Интер РАО - Электрогенерация».
3.3. Требования к таре и упаковке приобретаемых товаров.
Поставляемые товары должны отгружаться в упаковке (или таре) завода-изготовителя. Тара и упаковка, должны обеспечивать полную сохранность товаров от повреждений и порчи при транспортировке и хранении. Упаковка и тара, согласно действующей НТД производителя, должны быть надлежащим образом промаркированы. Стоимость тары, упаковки включена в цену Товара. Тара возврату не подлежит.
3.4. Требования к приемке товаров.
3.4.1. С товаром поставляются в полном объеме технические условия, паспорта, чертежи и иная необходимая для установки, эксплуатации, ремонта документация на русском языке на бумажном носителе, а также документация завода-изготовителя подтверждающая качество поставляемого товара. Поставщик обязан предусмотреть доставку товаросопроводительных документов (оригинал товарной накладной и счета-фактуры) экспресс доставкой в течение 5-ти дней после поступления продукции на склад Заказчика.
3.4.2. Приемка Товара по количеству, ассортименту и качеству производится непосредственно Заказчиком в одностороннем порядке при обязательном наличии документов указанных в п.3.4.1. при этом Заказчик руководствуется Инструкцией Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.65г. № П-6, Инструкцией Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.66г. № П-7, Методикой по организации и проведению входного контроля материально-технических ресурсов бизнес-дивизиона «Электрогенерация» согласно приказа № УЭГ/454/ЭГ/475 от 20.11.2015г.
3.5. Документация по оценке соответствия требованиям безопасности и качественным показателям товаров.
Поставщик обязан передать заказчику вместе с товаром документацию подтверждающую безопасность и качество поставляемого товара требованиям технических регламентов, а также Формуляр и Руководство по эксплуатации с методикой поверки изделий и другие документы завода-изготовителя, подтверждающие качество товара предприятия-изготовителя с обязательным указанием механических свойств и химического состава материала каждой детали, строгое соответствие требованиям чертежей, ГОСТа (ТУ) (с обязательным указанием: номера паспорта и даты выдачи; заказчика продукции; с расшифровкой фамилий ответственных лиц; синей печатью ОТК). АКТ ОТК завода-изготовителя с гарантийными обязательствами.
         Техническая документация, должна включать в себя, но не ограничиваться:
· общее описание устройств РЗА;
· ведомость технических и эксплуатационных документов;
· спецификацию оборудования;
· описание комплекса технических средств, в том числе техническую документацию на отдельные компоненты аппаратуры, содержащую правила монтажа, настройки и эксплуатации;
· руководство пользователя для работы с программным обеспечением (описание порядка его установки, конфигурирования и настройки);
· руководство по монтажу и наладке аппаратуры и программного обеспечения;
· рекомендуемые методики расчета параметров срабатывания устройств РЗА;
· программы и методики испытаний при вводе в эксплуатацию, а также периодических проверок в процессе эксплуатации;
· протоколы наладки поставляемых ПТС;
· инструкции по эксплуатации комплекса технических средств РЗА;
· описание используемых протоколов обмена данными и внутренней адресации терминалов, контроллеров и пр.;
· инструкцию по приемке и хранению оборудования;
· паспорта на шкаф и устройства в составе шкафа;
· сертификат ГОСТ Р или Декларацию о соответствии оборудования.
Документация должна быть передана в 1 (одном) экземпляре в бумажном виде и 1 (одном) экземпляре в электронном виде на USB-флэш-накопителе.
При поставке оборудования, отличного от указанного в приложениях №1, №2 и №3 т.е аналог, Поставщик обязан передать заказчику вместе с товаром доработанную и согласованную проектную и рабочую документацию.
Проектная и рабочая документация должна быть передана Заказчику:
· на бумажном носителе в четырех экземплярах;
· в электронном виде на USB flash накопителе:
· файлы с расширением PDF;
· файлы в формате MS Word с расширением DOC(X);
· файлы в формате MS Excel с расширением XLS(X); 
· файлы в формате MS Visio с расширением VSD;
· для быстрого просмотра чертежа или графика в графическом формате JPEG (можно в ТIFF) с высоким разрешением.
Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц.
Вся техническая документация, передаваемая Поставщиком, должна быть выполнена на русском языке и соответствовать ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы (с Поправкой)».

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ ОБОСНОВАНИЯ ЦЕНЫ, РАСЧЕТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ
	Участник формирует свое коммерческое предложение по форме и в соответствии с инструкциями, указанными в спецификации (Приложение 1 к настоящему ТЗ).
          Расчет за поставленный Товар производится в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней, с момента принятия на складе Заказчика и прохождения продукцией входного контроля, при наличии всех отчетных документов (п.3.3. ТЗ).
           Полная информация по требованиям к порядку расчетов указана в проекте договора.



5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ
5.1. Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»
          В случае если Участник закупки, является аккредитованным лицом в рамках системы добровольной аккредитации в Группе «Интер РАО» в качестве поставщика продукции являющейся предметом закупки, он должен приложить копию действующего Свидетельства об аккредитации в Группе «Интер РАО». 
5.2.   Требования о наличии сертифицированных систем менеджмента 
         Желательным является если участник закупки в составе своего предложения представит копии действующих сертификатов, подтверждающих наличие на предприятии участника закупки или производителя закупаемой продукции организованных систем контроля качества соблюдения технологических процессов (входной контроль, система контроля при выполнении производственных процессов, выходной контроль, сертифицированная система менеджмента качества по стандартам ISO 9001, сертифицированная система экологического менеджмента ISO 14001, сертифицированная система безопасности труда OHSAS 18001, сертифицированная система энергетического менеджмента ISO 50001/ГОСТ Р ИСО 50001).
5.3. Требования к опыту поставки товаров
       Участник закупки должен подтвердить наличие у него опыта поставки продукции, являющейся предметом закупки, в количестве не менее 3 исполненных договоров за последние пять лет, предшествующих дате подачи заявки на участие в данной закупке.
5.4. Дополнительные требования
        Участник закупки в своем предложении должен указать наименование производителя предлагаемой к поставке продукции. В случае если Участник закупки не является производителем предлагаемого шкафа, то в состав своего предложения он должен включить документы от производителя шкафа, подтверждающие его полномочия на поставку (письма от завода-изготовителя (дилерский документы, копии договоров, сертификаты о партнерстве или иные документы), подтверждающие возможность осуществлять отпуск товаров через данного поставщика.
5.5. Прочие требования
- в техническом предложении участник должен предоставить подтверждение что поставляемый товар соответствует требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29. 12.2018 № 1716-83, а именно: производителем товара, страной отправления либо страной, через которую перемещается товар не является Украина (применяется в части перечня, утвержденного постановлением)
6. Приложения
Приложение №1 – спецификация к Техническому заданию № 760.19.00204
Приложение №2 – опросный лист к Техническому заданию № 760.19.00204
Приложение №3 – рабочая документация к Техническому заданию № 760.19.00204
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Приложение №1 к техническому 
заданию № 760.19.00204
Спецификация № 760.19.00204 к техническому заданию «Оборудование для модернизации РЗА ОВВ-220 кВ в части замены электромеханических панелей защит и управления на микропроцессорную для филиала "Ириклинская ГРЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация"" 
	Номер п.п.
	Код позиции в справочнике
	Код КСУ НСИ
	Наименование МТР, работ и услуг
	Полное наименование МТР, работ и услуг
	Страна-производитель
	Ед.изм.
	Объем поставок на 2019 год по месяцам
	Итого за год (сумма граф 6-17)
	Код вида деятельности

	
	
	
	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	1
	01120560
	556921
	Шкаф ЭКРА ШЭ2607 011021-27Е2УХЛ4 ТУ 3433-016-20572135-2000 по карте заказа [1]
	Шкаф управления, защиты и автоматики выключателя с трехфазным двигателем, тип ШЭ2607 011021, лицевая панель 48 светодиодов, передняя дверь металлическая с обзорным окном, напряжение оперативного постоянного тока 220В 50Гц, номинальный переменный ток 5А, 1 выключатель АП50, интерфейс электрический Ethernet, вид климатического исполнения УХЛ4, размеры 600х660х2155мм, с дополнительными функциями: оперативное ускорение защит, включение с КС, ЭКРА ШЭ2607 011021-27Е2УХЛ4 ТУ 3433-016-20572135-2000
	РФ
	шт
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	16.1 Техническое перевооружение и реконструкция поставки
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 к техническому заданию №760.19.00204
                    
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №1
На поставку "Оборудование для модернизации РЗА ОВВ-220 кВ в части замены электромеханических панелей защит и управления на микропроцессорную для филиала "Ириклинская ГРЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация""

1. Технические требования к оборудованию для РЗА ОВВ-220 кВ в части замены электромеханических панелей защит и управления на микропроцессорную для филиала "Ириклинская ГРЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация""
	№
	Наименование технических требований
	Требование Заказчика
	Ответ поставщика

	п/п
	 
	 
	 

	1
	Комплект поставки
	- Шкаф ЭКРА ШЭ2607 011021 - 1шт;
- АРМ оператора;
- Сумка для ноутбука.
	 


2. Общие требования к оборудованию для модернизации РЗА ОВВ-220 кВ в части замены электромеханических панелей защит и управления на микропроцессорную для филиала "Ириклинская ГРЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация""
	№
	Характеристики
	Требования Заказчика
	Предложение поставщика

	1
	Шкаф ЭКРА ШЭ2607 011021- 1шт
	в соответствии с ПД и РД по титулу по титулу «Модернизация РЗА ОВВ-220 кВ в части замены электромеханических панелей защит и управления на микропроцессорную для филиала «Ириклинская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» 
	

	2
	АРМ оператора
	Ноутбук HP Probook 450 G4 (Y7Z98EA) Core i7-7500U 2.7GHz,15.6" FHD LED AG
Cam,8GB DDR4(1),256GB SSD,DVDRW,NV.GF 930MX
2GB,WiFi,BT,3C,FPR,2.2kg,1y,Win10Pro(64)
	

	3
	Сумка для ноутбука
	
	

	4
	Дата изготовления, г, не ранее
	2019
	






Примечание: 
1. Заполнение опросного листа поставщиком является обязательным, поставщик несет ответственность за указанные данные в опросном листе. При проведении входного контроля Заказчик имеет право не принять данную продукцию при выявлении несоответствия указанных данных в опросном листе.
1. Обязательное предоставление поставщиком заводских паспортов продукции с опросным листом.
Дата заполнения: «_____» ____________20____года.
Подпись исполнителя:                                                                                        _______                                                                                                                   
 					   (С указанием должности и ФИО)
Подпись представителя ОРТПиР:_______________________________________________                                                                                                                                                      
 					                 (С указанием должности и ФИО)
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