	
	
	УТВЕРЖДАЮ:

 Главный инженер филиала  

 «Каширская ГРЭС» 

АО «Интер РАО - Электрогенерация»

__________________А.В. Михайлов
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по проведению технического освидетельствования контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА) 
для Каширской ГРЭС в 2019г.
1. Наименование работ (номенклатура) и перечень объектов, на которых будут выполняться работы (место оказания услуг)

-блок №3 
- инв.№ КАШ1400370 (Комплекс приборов контроля, сигнализации, защиты и регулирования технологических процессов оборудования Котлоагрегата энергоблока № 3)  
- инв.№КАШ1400371 (Комплекс приборов контроля, сигнализации, защиты и регулирования технологических процессов оборудования Турбинного отделения энергоблока 
- инв.№0214005694000(Система контроля вибрации и мехвеличин (АСКВД) питательного насоса бл. 3)

-инв.№0214005695000(Система контроля вибрации и мехвеличин (АСКВД) турбины бл.3)

- инв.№0214005536000(Система химико-технологического мониторинга воды и пара энергоблока (СХТМ) блока 3)

- инв.КАШ1400388(Программно-технический комплекс (ПТК) бл. №3)

-блок №4 
- инв. КАШ1400389 (Комплекс приборов контроля, сигнализации, защиты и регулирования технологических процессов оборудования Котлоагрегата энергоблока № 4)

 - инв.№ КАШ1400390 (Комплекс приборов контроля, сигнализации, защиты и регулирования технологических процессов оборудования Турбинного отделения энергоблока №4)

- инв.№ 0214002889000 (Система контроля вибрации и мехвеличин (АСКВД) турбины бл. №4)

- инв.№ 0214002977000 (Программно-технический комплекс "КВИНТ" бл.4)

- инв.№ 0214001120000 (Система автоматического регулирования (САР) турбины К-300-240 ст.№4)

- инв.№ КАШ1400163 (Система контроля вибрации и мехвеличин (АСКВД) питательных насосов ПЭН, ПТН бл. №4)

-блок №5

- инв. КАШ1400391 (Комплекс приборов контроля, сигнализации, защиты и регулирования технологических процессов оборудования Котлоагрегата энергоблока № 5)

 - инв.№ КАШ1400392 (Комплекс приборов контроля, сигнализации, защиты и регулирования технологических процессов оборудования Турбинного отделения энергоблока №5)

- инв.№ 0214002824000 (Система контроля вибрации и мехвеличин (АСКВД) турбины бл. №5)

- инв.№ КГР00000000000000451 (Программно-технический комплекс "Квинт-СИ" энергоблока № 5)

- инв.№ КАШ1400164 (Система контроля вибрации и мехвеличин (АСКВД) питательных насосов ПЭН, ПТН бл. №5)

-блок №6 

- инв. КАШ1400394 (Комплекс приборов контроля, сигнализации, защиты и регулирования технологических процессов оборудования Котлоагрегата энергоблока № 6)

 - инв.№ КАШ1400393 (Комплекс приборов контроля, сигнализации, защиты и регулирования технологических процессов оборудования Турбинного отделения энергоблока №6)

- инв.№ 0214002890000 (Система контроля вибрации и мехвеличин (АСКВД) турбины бл. №6)

- инв.№ КАШ1400405 (Программно-технический комплекс "КВИНТ" бл.6)

- инв.№ 0214001190000 (Система автоматического регулирования (САР) турбины К-300-240 ст.№6)

- инв.№ КАШ1400165 (Система контроля вибрации и мехвеличин (АСКВД) питательных насосов ПЭН, ПТН бл. №6)

-блок №7

- инв.№ КАШ1400406 (Комплекс приборов контроля, сигнализации, защиты и регулирования технологических процессов оборудования Котлоагрегата № 7А)
- инв.№ КАШ1400407 (Комплекс приборов контроля, сигнализации, защиты и регулирования технологических процессов оборудования Котлоагрегата № 7Б)

- инв.№ КАШ1400395 (Комплекс приборов контроля, сигнализации, защиты и регулирования технологических процессов оборудования Турбинного отделения энергоблока №7)
- инв.№ КАШ1400403 (Система химико-технологического мониторинга бл.№7)

- инв.№ 0214003663000 (Регистратор аварийных событий бл.7)

- инв.№ КАШ1400088 (Система контроля вибрации и мехвеличин (АСКВД) турбины бл.№7)

- инв.№ КАШ1400089 (Система контроля вибрации и мехвеличин (АСКВД) питательных насосов ПЭН 7А,7Б,7В бл. №7)
Обще станционное оборудование:
- инв. № КАШ1400401 (Комплекс приборов контроля, сигнализации, защиты и регулирования технологических процессов общестанционного оборудования)
-бойлерной (инв. № 021400283900 Комплекс приборов контроля и регулирования технологических процессов бойлерной 

- инв.№КАШ1400398 Комплекс приборов контроля и регулирования технологических процессов МНХ (мазутонасосного хозяйства) №3 

- инв.№0214002842000 (Комплекс приборов контроля и регулирования технологических процессов МНХ (мазутонасосного хозяйства) №1,2),

- инв.№КАШ1400399 (Комплекс приборов контроля и регулирования технологических процессов ХВО (химводоотчистки) 

- инв.№0214002846000 Комплекс приборов контроля и регулирования технологических процессов приемносливной установки -
ВПУ-620 
-  инв. № 0214002407000 контрольно -измерительные приборы и 
автоматика в здании ВПУ-620), 

- инв.№0214003791000 Комплекс приборов контроля и регулирования технологических процессов багерной насосной; 

-   инв.№ 0214004848000 (Система мониторинга нагрузки энергоблоков (СМНЭ)
-  инв.№ КГР00000000000000435 (ПТК мониторинга участия блоков Каширской ГРЭС - филиала ОАО "ОГК-1"в регулировании частоты (ПТК "Synchrograph")

- инв.№ КАШ1400396 (Комплекс приборов контроля и регулирования технологических процессов ГРП (газорегуляторного пункта)

-  инв.№ КАШ1400402 (Система химико-технологического мониторинга бл. №4-6)

2. Общие требования

2.1. Основание для оказания услуг

Основание для оказания услуг: программа эксплуатации и обслуживания производства и ГКПЗ 2019г 

Цель оказываемых услуг: Техническое освидетельствование средств КИП и систем технологического контроля, автоматического регулирования, технологических защит, сигнализации блоков №3-7 и вспомогательного оборудования, основание для их выполнения: выполнение ГКПЗ 2019 г.;

2.2. Требования к срокам оказания услуг: 

Дата начала оказания услуг: июль 2019 г, 
Дата окончания оказания услуг: август 2019 г. 

2.3. Нормативные требования к качеству услуг, их результату:

Техническое освидетельствование средств КИПа и систем технологического контроля должно быть выполнено на основании действующих нормативно-технических документов. При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться требованиями нормативно-технической и технологической документации на техническое освидетельствование оборудования (действующие в отрасли стандарты, руководства по эксплуатации, технологические процессы, нормы, правила, инструкции, предписания заводов изготовителей).

При производстве работ Исполнитель должен руководствоваться:

•
РД 153-34.0-20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и     сетей Российской Федерации»;

•
ПОТ Р М-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»

•
СО 153-34.20.120-2003 «Правила устройства электроустановок»;

•
СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301.00; ВППБ 01-02-95) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий» (Утв. РАО «ЕЭС России» 09.03.00; Разраб. Департаментом Генеральной инспекции по эксплуатации электрических станций и сетей; Срок действ. установлен с 01.06.00. – М.: ЗАО «Энергетические технологии», 2000– 120 с.);

•
СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (Утв. РАО «ЕЭС России» 25.12.2003г.; Разраб. ОАО "ЦКБ Энергоремонт". Срок действия установлен с 01.01.2004г.-М, 2004. – 446 с.).

•
Действующие на территории Российской Федерации СНиП, ГОСТ, ОСТ, РД, входящие в сферу влияния настоящего договора. 

•
Внутренние распорядительные документы по организации безопасного проведения работ, правила производственной, пожарной, экологической безопасности, правилами техники безопасности и промсанитарии, действующими нормами в отрасли и на предприятии Заказчика.

• «Правила внутреннего трудового распорядка» филиала.

3. Требования к оказанию услуг:
3.1. Объем оказываемых услуг
-проведение технического освидетельствования КИП с целью оценки безопасности, надежности и эффективности эксплуатации, 

-разработка и представление рекомендаций (заключений) по приведению КИП в соответствие с действующей нормативно-технической документацией по эксплуатации, 

- наружный и внутренний осмотр, проверка технической документации,

- испытания на соответствие условиям безопасности оборудования,

-проверка выполнения предписаний органов государственного контроля и надзора и мероприятий, намеченных по результатам расследования нарушений работы энергообъекта и несчастных случаях при его обслуживании.

-оценка состояния и определение мер, необходимых для обеспечения установленного ресурса энергоустановки;

3.2.  Требование к последовательности этапов оказания услуг:

 Исполнитель обязан в конкурсной заявке предоставить график производства работ, в котором должны быть отображены основные события, происходящие при выполнении работ, в порядке, определяемом технологическим процессом или проектом производства работ и конструкцией оборудования. 
График производства работ должен предусматривать: выполнение организационных мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ; время для приемки выполненных работ Заказчиком.

3.3. Требования к организации оказания услуг:

3.3.1. Заказчик и Исполнитель распорядительными документами по организациям определяют ответственных представителей для решения административных и технических вопросов. О произведенных назначениях электростанция и исполнители услуг информируют друг друга письменно.

3.3.2. 
Исполнитель обеспечивает безопасность своего персонала в пределах принятого объема услуг, согласно требований правил производственной, пожарной, экологической безопасности, правилами техники безопасности и промсанитарии, действующими в отрасли, действующими на предприятии Заказчика, а также в соответствии с внутренними распорядительными документами по организации безопасного проведения работ, принятыми на предприятии Заказчика.

3.3.3.
Обеспечение энергоснабжения услуг, оказываемых Исполнителем, подключение электроприводов механизмов и инструмента обеспечивается Заказчиком по предварительным заявкам руководителей работ по нарядам, поданным начальнику смены электроцеха, в соответствии с требованиями «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

3.3.4. Комплектование   и   подготовку   технологической   оснастки   для   работ   должен выполнять Исполнитель.

3.3.5. Энергоснабжение и другие ресурсы.

- Заказчик предоставляет Исполнителю имеющиеся у него на Объекте стационарные точки подключения сжатого воздуха, технической воды, канализации, электроэнергии, электросварки (Ресурсы Заказчика). Подключение к указанным сетям и коммуникациям Исполнитель осуществляет самостоятельно, по согласованию с Заказчиком в соответствии с выданным Заказчиком техническими условиями на подключение / присоединение. 

3.3.6. Освещение рабочих мест.

      - Заказчик обеспечивает общее (штатное) освещение ремонтных площадок. Местное освещение рабочих мест выполняет Исполнитель.

3.3.7. Обеспечение помещениями.

      - Заказчик по возможности предоставляет Исполнителю на своей территории помещения для хранения инвентаря и материалов, бытовые помещения. Подрядчик самостоятельно организует ежедневную уборку предоставленных ему помещений, обеспечивает их пожарную безопасность, а также комплектует их первичными средствами пожаротушения в соответствии с действующими нормами.

3.4. Требования к применяемым материалам и оборудованию.

Все используемое для оказания услуг оборудование должно соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, стандартам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, предусмотренные действующим законодательством, а также удостоверяющие их качество. При этом используемые при выполнении работ материалы и поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29. 12.2018 № 1716-83, а именно: производителем товара, страной отправления либо страной, через которую перемещается товар не является Украина (применяется в части перечня, утвержденного постановлением).

3.5. Требования безопасности.

3.5.1. Исполнитель несёт ответственность за обеспечение своих работников средствами индивидуальной защиты, инструментом и приспособлениями, необходимыми для выполнения работ.

3.5.2. Персонал Исполнителя должен пройти предварительный медосмотр.

3.5.3 Персонал Исполнителя во время нахождения на территории заказчика должен иметь при себе удостоверение о прохождении проверки знаний требований нормативных документов по технической эксплуатации, охране груда, пожарной и промышленной безопасности. Право допуска к выполнению поручаемых работ, в соответствии с Договором, должно быть подтверждено письмом руководителя подрядной организации.

3.5.4. Исполнитель обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности).

3.5.5.  исполнитель обязан предоставлять Заказчику всю информацию о состоянии охраны труда, травматизме в своей организации при оказании услуг, являющихся предметом данной закупки. Исполнитель обязан в течение 15 минут предоставить оперативную информацию в ООТиПБ о произошедшем несчастном случае с персоналом на территории Заказчика.

3.5.6. Исполнитель несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.

3.5.7. В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при выполнении работ, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них Заказчику.

3.5.8. В случае привлечения Исполнителем субподрядной организации, Исполнитель в полном объёме несёт ответственность за действия субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом субподрядной организации производственной дисциплины.

3.5.9. Работы, при проведении которых возможно повреждение оборудования Заказчика или нанесения вреда здоровью персонала, должны производиться по проекту производства работ (ППР), разработанному по РД 153-34.0-20.608-2003 и согласованному с Заказчиком.

      Разработку ППР выполняет Подрядчик до начала работ. 

      Решение о необходимости разработки ППР для конкретной работы должно быть    согласовано Подрядчиком с Заказчиком

3.5.10. При производстве работ Подрядчик должен руководствоваться:

•
РД 153-34.0-20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и     сетей Российской Федерации»;

•
ПОТ Р М-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»

•
СО 153-34.20.120-2003 «Правила устройства электроустановок»;

•
СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301.00; ВППБ 01-02-95) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий» (Утв. РАО «ЕЭС России» 09.03.00; Разраб. Департаментом Генеральной инспекции по эксплуатации электрических станций и сетей; Срок действ. установлен с 01.06.00. – М.: ЗАО «Энергетические технологии», 2000– 120 с.);

•
СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (Утв. РАО «ЕЭС России» 25.12.2003г.; Разраб. ОАО "ЦКБ Энергоремонт". Срок действия установлен с 01.01.2004г.-М, 2004. – 446 с.).

•
Действующие на территории Российской Федерации СНиП, ГОСТ, ОСТ, РД, входящие в сферу влияния настоящего договора. 

•
Внутренние распорядительные документы по организации безопасного проведения работ, правила производственной, пожарной, экологической безопасности, правилами техники безопасности и промсанитарии, действующими нормами в отрасли и на предприятии Заказчика.

• «Правила внутреннего трудового распорядка» филиала.

3.6. Требования к порядку подготовки и передачи заказчику документов при проведении работ и их завершении
3.6.1. Исполнитель предоставляет Заказчику отчетную документацию, оформленную согласно требованиям, действующих НТД:

3.6.2. Копии лицензий, аттестаций всех организаций участвовавших в оказании услуг, проводивших испытания и измерения.

3.6.3. Копии приказов о назначении ответственных производителей работ, инженеров технического надзора.

3.6.4. Заключения по результатам проведенного технического освидетельствования электрооборудования, отработавшего нормативный срок для Каширской ГРЭС:

· на бумажном носителе в двух экземплярах;

· в электронном виде на СD или DVD.
3.7. Требования к гарантийным обязательствам.

Не требуется.
3.8. Ответственность исполнителя.

За нарушение условий ТЗ, повлекшие ухудшение результата выполненных Работ, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения дефектов и недостатков в сроки, установленные Заказчиком либо соразмерного уменьшения стоимости Работ.

Исполнитель отвечает за соответствие качества материалов, применяемых при производстве работ, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

 Исполнитель несет ответственность за ущерб, причиненный в ходе работы людям, зданиям, оборудованию, за соблюдение требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности в процессе производства работ. Исполнитель несет ответственность за убытки, понесенные Заказчиком вследствие простоя производства (оборудования) по причине неисполнения либо ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по-настоящему ТЗ. 

Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Исполнителя от исполнения работ по ТЗ и устранения нарушений. В случае возникновения в гарантийный период технологических нарушений и аварий на оборудовании, произошедших по причинам, за которые отвечает Исполнитель, Исполнитель возмещает Заказчику убытки от потерь на балансирующем рынке электроэнергии, а также потерь от частичной неоплаты установленной мощности генерирующего оборудования, в следующих объемах:

- в суммах затрат на выполнение Заказчиком своих обязательств по заключенным договорам на поставку электрической энергии и мощности (реальный ущерб);

- в суммах недополученной выручки Заказчиком при реализации электрической энергии и мощности по договорам, заключаемым на оптовом рынке электрической энергии и мощности (упущенная выгода).

Убытки рассчитываются Заказчиком в соответствии с «Методикой расчёта экономического ущерба от технологических нарушений, аварий для филиалов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», утвержденной Приказом № ИРАО/987/181 от 28.12.2010 на основании документов администратора торговой системы и системного оператора, подтверждающих факт снижения нагрузки/ потери мощности.

Исполнитель обязан предупредить Заказчика о необходимости выполнения дополнительных услуг, не учтенных в ТЗ, которые могут повлиять на работоспособность оборудования, а также об иных обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов оказываемых услуг либо создают невозможность их завершения в срок. 

В случае возникновения претензий Заказчика в отношении качества оказанных услуг, и правильности оформления первичной и отчетной документации исполнение обязательства по оплате оказанных услуг и окончательной оплате со стороны Заказчика приостанавливается на период с момента обнаружения вышеуказанных нарушений и до момента их устранения Исполнителем. При этом Заказчик не несет ответственности за задержку оплаты за оказанные услуги, а Исполнитель в данном случае не имеет права ссылаться на такую задержку платежей как на основание для отставания от сроков оказания услуг, согласованных Сторонами.

3.9. Требования к порядку привлечения субподрядчиков.

3.9.1. Исполнитель вправе привлечь по письменному согласованию с Заказчиком к исполнению своих обязательств по договору других лиц – соисполнителей. Предельный объем привлечения соисполнителей 1-го уровня к исполнению обязательств по договору не может превышать 50 процентов от всего объема обязательств Исполнителя по договору. Под соисполнителем 1-го уровня понимается лицо, привлеченное Исполнителем к частичному исполнению своих обязательств, возникших из прямого договора, заключенного таким Исполнителем с Заказчиком.

4. Порядок формирования коммерческого предложения, обоснование цены, расчетов.

4.1. Участник предоставляет в составе своего предложения сводную таблицу стоимости по форме закупочной документации, в которой необходимо указать стоимость выполнения услуг.
4.2. Сметные расчеты/калькуляции предоставляются Победителем до заключения договора (в течение трех дней после публикации протокола по выбору Победителя). Подрядчик обязан предоставить сметную документацию в формате .xls а также в формате Гранд.
4.3. Сметы (калькуляции) должны быть представлены для утверждения Заказчику на бумажном носителе.
4.4. После утверждения сметы (калькуляции) Заказчиком величина затрат Исполнителя на оказание данной услуги в объеме настоящего технического задания становиться фиксированной и увеличению в процессе выполнения договора не подлежит, даже если окажется, что в смете (калькуляции) Исполнитель учел не все свои затраты, которые он фактически понес при оказании данной услуги.
4.5. Подрядчик не освобождается от ответственности за формирование качественной сметной документации и ее соответствие исполнительным работам на стадии реализации мероприятий.

Договор на выполнение работ, в объеме настоящего ТЗ, заключается по цене, указанной в Письме о подаче оферты
4.6. Договор на выполнение услуг в объеме настоящего ТЗ заключается после согласования и утверждения смет заказчиком. При этом цена договора определяется утвержденной сметой и не может превышать цену конкурсной заявки исполнителя, указанной в письме о подаче оферты.
4.7. Оплата оказанных услуг осуществляется Заказчиком ежемесячно на основании подписанных сторонами Актов сдачи-приемки оказанных услуг, а также выставленных исполнителем счетов (при необходимости других расчетных документов) в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Актов сдачи-приемки оказанных услуг
5. Требования к исполнителю.

5.1. Требования о наличии кадровых ресурсов и их квалификации.

Участник закупки должен в составе своей заявки представить копии документов, подтверждающих наличие у него следующих лицензий, разрешений, материально-технических и кадровых ресурсов и т.д., позволяющих выполнить услуги, являющиеся предметом закупки:

5.1.1. Персонал участника, должен пройти обучение и быть аттестован в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37 «О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», иметь соответствующую профессиональную подготовку, теоретические знания и практический опыт, необходимые для оказания услуг. 
Количество необходимого персонала, не менее: инженерно-технические работники с группой по ЭБ 4 и 5 – 3 человека.
5.2. Требования о наличии материально-технических ресурсов

5.2.1. Наличие собственного или привлеченного оборудования, необходимого для выполнения работ. 
5.2.2. Приборы и оборудование должны по качеству соответствовать ГОСТ и ТУ, иметь сертификаты соответствия качества завода-изготовителя и санитарно-эпидемиологические заключения.

5.2.3. Материально-технические ресурсы исполнитель самостоятельно доставляет на объект.
5.2.4. Наличие электротехнической лаборатории, аттестованной Ростехнадзором.
5.2.5. В техническом  предложении  участник  должен  предоставить подтверждение что используемые  при  выполнении работ материалы и поставляемое оборудование соответствует требованиям,  установленным  постановлением Правительства Российской Федерации от 29. 12.2018 № 1716-83, а именно: производителем товара, страной отправления либо страной через которую перемещается товар не является Украина (применяется в части перечня, утвержденного постановлением).
5.3. Требования к измерительным приборам и инструментам
Не предъявляются
5.4. Требования о наличии действующих разрешений аттестаций, свидетельств СРО, лицензий

Не требуется
5.5. Требование о наличии сертифицированных систем менеджмента

Желательным является если участник закупки предоставит в составе своей заявки, документы, подтверждающие наличие у него системы менеджмента качества действующей в соответствии с законодательными и нормативными актами РФ ИСО 9001, действующих систем менеджмента промышленной безопасности и охраны труда (СМПБиОТ) (OHSAS 18000), экологического менеджмента (ISO 14000), энергетического менеджмента (ISO 50001) и других. 

Желательным является наличие у участника Сертификатов добровольной системы сертификации по оказанию услуг в области промышленной безопасности или членство организации в некоммерческом партнерстве саморегулируемых организаций в области промышленной безопасности с допуском на оказание услуг в области диагностирования и расчета остаточного ресурса объектов котлонадзора.
5.6. Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»

Участники закупки, имеющие аккредитацию в Группе «Интер РАО»  в качестве поставщиков услуг в области экспертизы промышленной безопасности, должны приложить копию действующего Свидетельства об аккредитации в Группе «Интер РАО».  

5.7. Требования к опыту выполнения аналогичных работ

Участник закупки должен подтвердить наличие у него опыта оказания услуг по аналогичной работе, указанной в настоящем ТЗ в количестве не менее 3 исполненных договоров за последние пять лет предшествующих дате подачи заявки на участие в данной закупке.

Желательным является предоставление участником закупки отзывов заказчиков.
5.8. Требования к субподрядным организациям

Требования, указанные в пунктах 5.1. ÷ 5.7 применимы к привлекаемым Исполнителем Субподрядчикам, в объеме поручаемых им работ согласно «Плану распределения работ между генеральным подрядчиком и субподрядными организациями» и документы, подтверждающие соответствие требованиям, должны предоставляться в составе заявки участника.
6. Приложения

Нет

Начальник ПТО                 ______________ В. А. Федюков

«_____» ____________201  г.

Начальник ЦАСУ ТП      _________________А.В. Болдинов

 «___»______________201  г. 

 Ведущий инженер по
 инновациям
 и энергетической 
 эффективности                   ________________А.Н. Попова
 «___»______________201  г. 

ТЗ составил ведущий инженер 

ЦАСУ ТП КГРЭС

Крамер Е.А.

Тел.6-32-38

