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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг «Испытание систем автоматического регулирования и виброобследование с балансировкой оборудования блоков 225 МВт Черепетской ГРЭС Д.Г. Жимерина АО «Интер РАО-Электрогенерация» в 2019 г.

1.Наименование услуг (номенклатура) и перечень объектов, на которых будут оказываться услуги.
        Российская Федерация, Тульская область, г. Суворов, ул. Островского, д. 1а, Филиал «Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жимерина» АО «Интер РАО - Электрогенерация».
Виброобследования до и после ремонта, балансировка вращающегося оборудования Черепетской ГРЭС.
Перечень объектов, на которых будут оказываться услуги (место выполнения работ), с инвентарными номерами отражены в Приложении №2.
2. Общие требования
2.1. Основание для оказания услуг
          Услуги должны быть проведены в соответствии с программой по эксплуатации и обслуживанию производства на 2019г.
Основанием для проведения услуг являются:
- «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» СО 153-34.20.501-2003;
- «Инструкция организации вибрационного обслуживания оборудования электростанций, РДИ 34-38-857-90.
Целью оказываемых услуг является оценка соблюдения требований эксплуатационной документации, определение фактического технического состояния оборудования опасных производственных объектов, возможности их дальнейшей эксплуатации на проектных технологических режимах, сроков безопасной эксплуатации, необходимости ремонта с точной локализацией мест его выполнения, а также прогнозирование его технического состояния, определяемое сравнением истинных значений параметров с установленными проектной и нормативно-технической документацией, планирование методов и способов ремонта для поддержания их надежной и безопасной работы, предупреждения аварий, отказов и инцидентов.
2.2. Требования к срокам оказания услуг
           Начало оказания услуг - с момента подписания договора;
           Окончание оказания услуг – 30.09.2019г.
2.3. Нормативные требования к качеству услуг, их результату
Услуги по виброобследованию до и после ремонта; балансировке вращающегося оборудования Черепстской ГРЭС должны быть оказаны с соблюдением требований нормативно-правовых актов РФ, регулирующих данный вид деятельности, включая, но не ограничиваясь:
- «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» СО 153-34.20.501-2003;
- «Инструкция организации вибрационного обслуживания оборудования электростанций» РДИ 34-38-857-90;
- СО 34.03.201-97 (2000) «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей».
- СО 34.03.301-00 (ВППБ 01-02-95*) «Правилами пожарной безопасности для энергетических предприятий».
- Правила противопожарного режима Российской Федерации».
- «Правила по охране труда при работе на высоте», утвержденные Министерством труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014. №155н.
- «Правила охраны труда при работе с инструментом и приспособлениями», утвержденные приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 17.09.2015 №552н.
- ГОСТ Р 12.0.006-2002 «Система стандартов безопасности труда. Общие требования к системе управления охраной труда в организации», принят постановлением Госстандарта РФ от 29.05.2002.
- ГОСТ 12.0.004-90 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения», утвержден постановлением Госстандарта РФ от 05.11.1990 № 2797.
- Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях не производстве, утвержденная Техническим директором ОАО РАО «ЕЭС России» 21.06.2007г., согласованная с ОО «Всероссийские электропрофсоюз», ГНИИИ Военной медицины Минобороны РФ, Институтом охраны труда и технического аудита.
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утверждённыее приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 24.07.2013 № 328н.
В случае если после заключения договора на выполнение услуги, будут выпущены новые нормативно-технические документы (инструкции, методики, формы документов), регламентирующие её исполнение, исполнитель обязан руководствоваться вновь принятыми документами.
3. Требования к оказанию услуг
3.1. Объем оказываемых услуг
В рамках оказания услуг исполнитель на основании анализа технической и эксплуатационной документации, содержащей информацию о техническом состоянии и условиях эксплуатации оборудования, должен предусмотреть выполнение объёмов работ, определённых приложением 1. Наименование оборудования, подлежащего виброобследованию и балансировке, определяется заказчиком в ходе оказания услуг. Характеристики основных вращающихся механизмов, на которых возможно оказание услуг определены приложением 2.
В процессе оказания услуги исполнитель предоставляет рекомендации по улучшению работы оборудования, а по их окончанию - технический отчет о выполнении всего объёма работ.
3.2. Требования к последовательности этапов оказания услуг
При оказании услуги, по определённому заказчиком оборудованию, соблюсти следующую последовательность этапов оказания услуг: 
        Проведение анализа технической, эксплуатационной и наладочной документации – не позднее 10 дней с момента подачи заявки
         Разработка, согласование и утверждение программы проведения услуг по  виброобследованию (при необходимости балансировки) вращающегося оборудования – не позднее 20 дней с момента подачи заявки
         Выполнение виброобследований вращающегося оборудования – не позднее 30 дней с момента подачи заявки.
         Разработка, отчетных документов (отчетов, актов, протоколов) и предоставление заказчику Технического отчета, подписанного лицами, проводившими услуги и утвержденного руководителем организации исполнителя – не позднее 10 дней с момента проведения виброобследования.
3.3. Требования к организации обеспечения услуг
3.3.1. Заказчик и Исполнитель определяют ответственных представителей для решения административных и технических вопросов, о чем информируют друг друга письменно.
3.3.2. Исполнитель обеспечивает безопасность труда своего персонала в пределах 
принятого объема услуг, в соответствии с требованиями правил по охране труда и пожарной безопасности. Для чего направляет в адрес Черепетской ГРЭС списки ответственных руководителей, производителей работ и инженеров технического надзора.
3.3.3. Обеспечение энергоснабжения услуг, оказываемых Исполнителем, подключение электроприводов механизмов и инструмента обеспечивается Заказчиком по предварительным заявкам руководителей работ по нарядам, поданным начальнику смены электроцеха, в соответствии с требованиями «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».
3.3.4. Исполнитель самостоятельно обеспечивает свой персонал бытовыми помещениями, путем установки бытовых вагончиков на территории станции в согласованных с заказчиком местах. Заказчик может предоставить исполнителю бытовые помещения и мастерские на правах аренды, после заключения соответствующих договоров.
3.3.5. Исполнитель должен под свою ответственность и за свой счет произвести обеспечение работ необходимой технологической оснасткой, средствами малой механизации, инструментом, необходимыми, для исполнения услуг в объеме настоящего технического задания.
3.4. Требования к применяемым материалам и оборудованию
3.4.1.  Измерительные приборы должны иметь документацию об их поверке.
3.5. Требования безопасности
3.5.1. Исполнитель несет ответственность за обеспечение своих работников средствами индивидуальной защиты, инструментом и приспособлениями, необходимыми для оказания услуг.
3.5.2. Персонал Исполнителя должен пройти предварительный медосмотр и проходить его периодически.
3.5.3.  Персонал Исполнителя во время нахождения на территории заказчика должен иметь при себе удостоверение о прохождении проверки знаний, требований нормативных документов по технической эксплуатации, охране труда, пожарной и промышленной безопасности. Право допуска к выполнению поручаемых работ, в соответствии с Договором, должно быть подтверждено письмом руководителя подрядной организации.
3.5.4. Исполнитель обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности).
3.5.5. Исполнитель обязан предоставлять Заказчику всю информацию о состоянии охраны труда, травматизме в своей организации при оказании услуг являющихся предметом данной закупки. Исполнитель обязан в течение 15 минут предоставить оперативную информацию в ООТиПБ о произошедшем несчастном случае с персоналом на территории Заказчика.
3.5.6. Исполнитель несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.
3.5.7. В случае появления обстоятельств угрожающих безопасности при оказании услуг, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них Заказчику.
3.5.8. В случае привлечения Исполнителем соисполнителя, Исполнитель в полном объеме несет ответственность за действия соисполнителя, в том числе соблюдения персоналом организации производственной дисциплины.
3.5.9. Услуги, при оказании которых возможно повреждение оборудования заказчика или нанесения вреда здоровью персонала, должны производиться по проекту производства работ (ППР), согласованному с Заказчиком. Разработку ППР выполняет Исполнитель. Решение о необходимости разработки ППР для конкретной работы должно быть согласовано Исполнителем с Заказчиком.
3.6. Требования к порядку подготовки и передачи заказчику документов при оказании услуг и их завершении
В процессе оказания услуг исполнитель предоставляет Заказчику отчетную документацию, оформленную согласно требованиям действующих НТД.
3.7. Требования к гарантийным обязательствам
3.7.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных услуг после первого пуска в течение 12 месяцев.
3.7.2. Исполнителем в результате выполненных услуг должны быть достигнуты гарантированные показатели и их величины.
3.7.3	Уровень виброскорости подшипниковых опор турбоагрегатов не должен превышать - 4,5(мм/сек);
3.7.4	Уровень виброскорости подшипниковых опор питательных агрегатов не должен превышать - 7,1 (мм/сек);
3.7.5	Значения вибрации контактных колец (КК) щеточно-контактных аппаратов (ЩКА) турбоагрегатов в условиях эксплуатации не должны превышать удвоенной амплитуды колебаний – 300 (мкм);
3.7.6	Вибрация подшипников электродвигателей, сочлененных с механизмами, и механизмов не должна быть выше следующих значений:
синхронная частота вращения (об/мин)	                        3000 1500 1000 750 и менее
удвоенная амплитуда колебаний подшипников (мкм)	30      60     80     95
3.8. Ответственность Исполнителя
         За нарушение условий технического задания, повлекшие ухудшение результата оказанных услуг, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в сроки, установленные Заказчиком либо соразмерного уменьшения стоимости услуг.
         Исполнитель отвечает за соответствие государственным стандартам, техническим условиям и регламентам, нормативным актам применяемых при оказании услуг оборудования,
приборов, инструментов и других технических устройств, а также несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, недостоверными показаниями и другими условиями ухудшающими, результаты оказанных услуг.
         Исполнитель несет ответственность за ущерб, причиненный в ходе предоставления услуг людям, зданиям, сооружениям, оборудованию, окружающей среде, за соблюдение требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности в процессе оказания услуг.
         Исполнитель несет ответственность за убытки, понесенные Заказчиком вследствие простоя производства (оборудования) по причине неисполнения либо ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему ТЗ.
          Исполнитель, не предупредивший Заказчика о необходимости выполнения дополнительных услуг, не учтенных в техническом задании, которые могут повлиять на работоспособность оборудования, либо создают невозможность их завершения в срок, обязан возместить в полном объеме убытки, причиненные Заказчику.
          Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Исполнителя от оказания услуг 
по ТЗ и устранения нарушений. В случаях, когда услуги оказаны Исполнителем с отступлением  от требований ТЗ, ухудшившими их качество, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в разумный срок либо уменьшения установленной цены за оказанные услуги. При не устранении Исполнителем выявленных недостатков услуг в срок, установленный Заказчиком (в срок согласованный сторонами), либо если недостатки являются неустранимыми, Заказчик вправе потребовать возмещения причиненных убытков.
          В случае привлечения Исполнителем соисполнителя Исполнитель в полном объеме несет ответственность за действия соисполнителя, в том числе соблюдения персоналом организации производственной дисциплины.
3.9. Требования к порядку привлечения соисполнителя  
3.8.1 Исполнитель вправе привлечь по письменному согласованию с Заказчиком к исполнению своих обязательств по договору других лиц – соисполнителей. Предельный объем привлечения соисполнителей 1-го уровня к исполнению обязательств по договору не может превышать 50 процентов от всего объема обязательств Исполнителя по договору. 
Под соисполнителем 1-го уровня понимается лицо, привлеченное Исполнителем к частичному исполнению своих обязательств, возникших из прямого договора, заключенного таким Исполнителем с Заказчиком.
3.8.2. Если Исполнитель предполагает привлекать соисполнителя, данная информация отражается в конкурсном предложении с указанием стоимости работ выполняемых соисполнителем. 
4. Порядок формирования коммерческого предложения участника, обоснования цены, расчетов
           Участник предоставляет в составе своего предложения сводную таблицу стоимости по форме закупочной документации. 
Сметные расчеты предоставляются Победителем после заключения договора. Для пересчета базовой стоимости работ в текущие цены могут применяться индексы, установленные Минрегионом РФ, Госстроем РФ или другим уполномоченным органом ценообразования на момент составления документации, с учётом сроков выполнения работ.
Оплата оказанных услуг осуществляется поэтапно на основании подписанных сторонами Актов сдачи-приемки оказанных услуг, а также выставленных исполнителем счетов, (при необходимости – других расчётных документов) в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Актов сдачи-приемки оказанных услуг.

5. Требования к участникам закупки
5.1. Требования о наличии кадровых ресурсов и их квалификации
Участник закупки должен в составе своей заявки подтвердить наличие у него персонала, обученного и аттестованного в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37 «О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».
5.2. Требования о наличии материально-технических ресурсов 
Исполнитель или его соисполнитель должны располагать всеми необходимыми материально-техническими ресурсами для безусловного выполнения услуги, в том числе: виброизмерительными приборами, методиками по виброобследованию вращающихся агрегатов и программными комплексами для расчета балансировочных грузов.
5.3. Требования к измерительным приборам и инструментам
Все средства измерения (виброизмерительные приборы), которые могут быть использованы при выполнении услуги должны быть откалиброваны, поверены и занесены в Государственный реестр средств измерения, допущены к применению на территории РФ.
5.4. Требования о наличии действующих разрешений аттестаций, свидетельств СРО, лицензий
Исполнитель обязан подтвердить предоставлением СРО допуск к выполнению работ, согласно Приказа Минрегиона РФ от 04.02.2010г. № 624 по разделу 3, п.п. 24.12. – виброобследование вращающихся агрегатов.
5.5. Требование о наличии сертифицированных систем менеджмента
Желательным является, если Исполнитель закупки предоставит в составе своей заявки, документы подтверждающие наличие у него системы менеджмента качества действующей в соответствии с законодательными и нормативными актами РФ ИСО 9001.
5.6. Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»
Участники закупки, имеющие аккредитации в Группе «Интер РАО» в качестве поставщиков услуг в области виброобследований, балансировок вращающегося оборудования должны приложить копию действующего Свидетельства об аккредитации в Группе «Интер РАО»
5.7. Требования к опыту оказания аналогичных услуг
Участник закупки должен подтвердить наличие у него опыта аналогичных услуг по данному техническому заданию в количестве не менее 3 исполненных договоров за последние пять лет, предшествующих дате подачи заявки на участие в данной закупке, при этом цена каждого из исполненных ранее договоров должна составлять не менее 50 % от цены указанной участником закупки в его оферте.
5.8. Требования к опыту поставки аналогичных товаров
             Не требуется.
5.9. Требования к соисполнителям
Требования, указанные в пунктах 5.1- 5.5, применимы к привлекаемым соисполнителям, в объеме поручаемых им работ согласно «Плану распределения работ между исполнителем и соисполнителями». Документы, подтверждающие соответствие соисполнителя требованиям, должны представляться в составе заявки участника.
6. Приложения к ТЗ
         1. Объемы услуг на  виброобследование до и после ремонта, балансировку вращающегося оборудования. Приложение №1.
         2. Таблица с характеристиками оборудования и инвентарными номерами. Приложение №2.       




Согласовано:

Заместитель главного инженера по ремонту                                                            Син В.С.

Начальник  Отдела технической диагностики                                                          Потапова Н.Н. 



























Ответственный исполнитель:
Ведущий инженер ОТД Бондаренко О.В.
(48763)5-24-23;  bondarenko_ov@interrao.ru

Приложение №1
к Техническому заданию

Объемы услуг на виброобследование до и после ремонта, балансировку вращающегося оборудования (согласно инструкции организации вибрационного обслуживания оборудования электростанций РДИ 34-38-857-90) филиала «Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жимерина» АО      «Интер РАО- Электрогенерация» к ТЗ 2018г.
Обоснование: БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и тех. перевооружению.
ЧАСТЬ 2. Базовые цены на работы по ремонту паротурбинных установок.


	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	01150601-05
	Виброобследование турбоагрегата мощностью св.200 до 300 МВт до ремонта с выдачей рекомендаций.
	агрегат
	1

	2.
	01150601-05
	Виброобследование турбоагрегата мощностью св.200 до 300 МВт после ремонта с выдачей рекомендаций.
	агрегат
	1

	3.
	01150701-05
	Динамическая балансировка валопровода турбоагрегата мощностью св. 220 до 300 МВт на месте установки.
	агрегат
	1

	4.
	01151102-02
	Виброобследование вращающихся механизмов: ПЭН-свыше 4 опор, п=3000(об/мин) с выдачей рекомендаций.
	механизм
	2

	5.
	01151403-02
	Динамическая балансировка на месте установки вращающихся механизмов ПЭН-мощностью св.2000 кВт, п=3000(об/мин).
	механизм
	1

	6.
	01151101-01
	Виброобследование вращающихся механизмов котлов-до 4 опор, до п=1500(об/мин) перед выводом в ремонт.
	механизм
	4

	7.
	01151401-01
	Динамическая балансировка вращающихся механизмов на месте установки мощностью до 500 кВт котлов, до п=1500(об/мин).
	механизм
	2

	8.
	01151402-01
	Динамическая балансировка вращающихся механизмов на месте установки мощностью до 2000 кВт котлов, до п=1500(об/мин).
	механизм
	2

	9.
	01151101-01
	Виброобследование вращающихся механизмов котлов-до 4 опор, до п-^1500(об/мин) после ремонта.
	механизм
	4





			Приложение № 2
к Техническому заданию
Характеристики оборудования
	№ п/п
	Наименование
	Генератор, Эл/дв.
	Мощность (кВт)
	Турбина, Механизм
	п(об/мии)

	
	      Бл. 225 МВт. Турбинное отделение
	
	
	
	

	1.
	Паровая турбина №9 и генератор бл. №9. 
Инвент.№:14/003857, 14/003822
	ТЗФП-220-2УЗ
	225000
	К-225-12,8-4Р
	3000

	2.
	Питательный эл/насос 9ПЭН - А,Б 
Инвент.№: 14/003978
	4A3M-6300/6000 УХЛ4
	6300
	ПЭ-720-185-4
	2900

	
	Бл. 225 МВт. Котельное отделение
	
	
	
	

	1.
	Дымосос присадки дымовых газов 13ДПГ Инвент.№: 14/003961
	ДАЗО-400Хк 1-4У1
	250
	ВВДН-18К
	1500

	2.
	Дымосос присадки дымовых газов 12ДПГ Инвент.№: 14/003614
	ДАЗО-400Хк 1-4У1
	250
	ВВДН-18К
	1500

	3.
	            Основной дымосос 13ДС - А,Б
            Инвент.№: 14/003965, 14003966
	АДЧР-1600-6У1
	1600
	ДА-26х2М1
	1000





